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1监测项目概况

1.1 项目名称：2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测

1.2 项目编号：GZ20250701LX008

1.3委托单位名称：江西省生态环境厅

1.4 委托单位地址：江西省南昌市东湖区洪都北大道 1131号

1.5 联系电话：18970018400

1.6 情况简介：根据《江西省生态环境监测方案》要求，江西省赣州生态环境监测中心对 2025

年三季度县级集中式生活饮用水源地进行水质例行监测。根据监测结果编制本报告。

1.7 采样人员：赖太金、黄沛庆、华菁、曾诗扬、郭清香、罗飞丹、谢晓芳、黄晓春、谢清

华、陈宏思、汪笑、庄敏华、王丽香、赖才能、黄艳、施菲菲、谢配贤、廖小保、刘三桢、

何丹、陈锐臻 李冬平、黄兴、胡福源、李颖泽、张洁、但卫星、刘玉卓、杜晶、杨进、陈泽

华、陈继涛、张弦、陈斌华。

1.8 分析人员：陈绍鹏、曾振华、郭金梅、肖锟、王茂林、廖家雯、吴艺、赖嫱、陈甫风、

蓝荣华、李娉洁、杨灿、钟全露、徐忠旭、谭婉蓉、邹小健、徐一铖、宋佩城、王威、张阳、

李蕴仪、赖志鹏。

1.9 采样时间：2025年 7月 1日；

送样时间：2025年 7月 1日；

分析时间：2025年 7月 1日-2025年 7月 9日。

2样品信息

样品信息见表 1。

表 1 样品信息

序

号

原样编号/点位名

称
样品编号 样品性质 监测指标 样品外观描述

1
安远县备用水源永

镇水库
GZ250701085

地表水

pH、溶解氧、高锰酸盐指

数、化学需氧量、五日生

化需氧量、氨氮、总磷、

总氮、铜、锌、氟化物、

硒、砷、汞、镉、六价铬、

铅、氰化物、挥发酚、石

油类、阴离子表面活性剂、

硫化物、粪大肠菌群、硫

酸盐、氯化物、铁、锰、

三氯甲烷、四氯化碳、三

氯乙烯、四氯乙烯、苯乙

无色无沉淀

2
安远县水厂（艾坝

水库）
GZ250701091

3
崇义县水厂（长河

坝水库）
GZ250701092

无色、无沉淀

4 大余县水厂（章江） GZ250701093

5
定南县水厂（礼亨

水库）
GZ250701094

6
赣县水厂（规划）

（贡江）
GZ250701095



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 2 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

序

号

原样编号/点位名

称
样品编号 样品性质 监测指标 样品外观描述

烯、甲醛、苯、甲苯、乙

苯、异丙苯、氯苯、1,2-二
氯苯、1,4-二氯苯、硝基苯、

邻苯二甲酸二丁酯、林丹、

阿特拉津、苯并（a）芘、

钼、钴、铍、硼、锑、镍、

钡、钒、铊、1,2,3-三氯苯、

1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯

苯、对-二硝基苯、间-二硝

基苯、邻-二硝基苯、邻-
硝基氯苯、间-硝基氯苯、

对-硝基氯苯、o,p’-DDT、
p,p’-DDD、p,p’-DDE、

p,p’-DDT、叶绿素 a、硝酸

盐氮、邻-二甲苯、邻苯二

甲酸二(2-乙基己基)酯、

间、对-二甲苯、三氯苯、

滴滴涕、二硝基苯、硝基

氯苯、二甲苯

7
会昌县水厂（石壁

坑水库）
GZ250701096

无色无沉淀

8 龙南县水厂（桃江） GZ250701097
9 龙南县石峡山水厂 GZ250701098

无色、无沉淀
10

南康区水厂（章惠

渠）
GZ250701099

11 宁都县第二水厂 GZ250701100 无色无沉淀

12
全南县水厂（武坊

山水库）
GZ250701101

无色、无沉淀

13
全南县水厂（龙兴

水库）
GZ250701102

14
瑞金市水厂（陈石

水库）
GZ250701103 微黄、无沉淀

15
瑞金市水厂（南华

水库）
GZ250701104 无色、无沉淀

16 上犹县南河水库 GZ250701105 无色无沉淀

17 石城县水厂（琴江） GZ250701106 微黄、无沉淀

18 信丰县第二水厂 GZ250701107

无色、无沉淀

19
兴国县支水厂（长

冈水库）
GZ250701108

20
寻乌县太湖水库水

源地
GZ250701109

21
寻乌县水厂（九曲

湾水库）
GZ250701110

22 于都县窑塘水厂 GZ250701111

23
于都县贡江南区水

厂（第三水厂）
GZ250701112

无色无沉淀

24 宁都县第一水厂 GZ250701113

25
崇义县备用水源南

山口水库
GZ250701086 无色、无沉淀

3方法和仪器

方法和仪器见表 2。
表 2 检测方法和仪器

监测指标 标准名称及来源 仪器名称、型号
仪器设备

内部编号
方法检出限

铜

水质 65种元素的测定 电感耦合等离

子体质谱法（HJ 700-2014）
ICP-MS 7700 ZY240

0.08 μg/L

锌 0.67 μg/L

镉 0.05 μg/L

铅 0.09 μg/L
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监测指标 标准名称及来源 仪器名称、型号
仪器设备

内部编号
方法检出限

钼

水质 65种元素的测定 电感耦合等离

子体质谱法（HJ 700-2014）
ICP-MS 7700 ZY240

0.06 μg/L

钴 0.03 μg/L

铍 0.04 μg/L

硼 1.25 μg/L

镍 0.06 μg/L

钡 0.20 μg/L

钒 0.08 μg/L

铊 0.02 μg/L

pH
水质 pH值的测定电极法（HJ

1147-2020）
pH/mv/氟离子浓度测试仪

MP523～04
ZY371 /

五日生化需

氧量

水质五日生化需氧量（BOD5）的测定

稀释与接种法（HJ505-2009）

生化培养箱 SHP～250 /
生化培养箱 LRH-150A /
溶解氧测试仪 JPB-607A

ZY380 /
ZY347 /
ZY515

0.5 mg/L

六价铬
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分

光光度法（GB 7467-87）
可见分光光度计

VIS-7200A
ZY299-2 0.004 mg/L

化学需氧量
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

（HJ 828-2017）
酸碱滴定管 50ml / COD恒

温加热器 YH～2010
ZY561-4 /
ZY174

4 mg/L

叶绿素 a
水质 叶绿素 a的测定 分光光度法（HJ

897-2017）
物联智能可见分光光度计

L3
ZY475 2 μg/L

苯并（a）芘
水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固

相萃取 高效液相色谱法（HJ 478-2009）
高效液相色谱仪 1260II ZY388

0.0000004
mg/L

粪大肠菌群

水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠

埃希氏菌的测定 酶底物法（HJ
1001-2018）

生化培养箱 SHP～250 ZY379 10 MPN/L

总氮
水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱

法（HJ 199-2023）
气相分子吸收光谱仪

AJ-3700
ZY478 0.05 mg/L

总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

（GB 11893-89）
可见光分光光度计 T6新

悦
ZY569 0.01 mg/L

三氯甲烷

水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/
气相色谱-质谱法（HJ 639-2012）

吹扫捕集-气相色谱/质谱

联用仪 7890B-5977A
ZY249

0.0004 mg/L

四氯化碳 0.0004 mg/L

三氯乙烯 0.0004 mg/L

四氯乙烯 0.0002 mg/L

苯乙烯 0.0002 mg/L

苯 0.0004 mg/L

甲苯 0.0003 mg/L
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监测指标 标准名称及来源 仪器名称、型号
仪器设备

内部编号
方法检出限

乙苯

水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/
气相色谱-质谱法（HJ 639-2012）

吹扫捕集-气相色谱/质谱

联用仪 7890B-5977A
ZY249

0.0003 mg/L

异丙苯 0.0003 mg/L

氯苯 0.0002 mg/L

1,2-二氯苯 0.0004 mg/L

1,4-二氯苯 0.0004 mg/L

间、对-二甲

苯
0.0005 mg/L

邻-二甲苯 0.0002 mg/L

挥发酚

水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林

分光光度法(方法 1 萃取分光光度法)
（HJ 503-2009）

物联智能可见分光光度计

L3
ZY475 0.0003 mg/L

氟化物

水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、
NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离

子色谱法（HJ 84-2016）
离子色谱仪 ECOIC ZY386

0.006 mg/L

硫酸盐 0.018 mg/L

氯化物 0.007 mg/L

硝酸盐氮 0.016 mg/L

1,2,3-三氯苯

水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测

定 气相色谱-质谱法 固相萃取（HJ
699-2014）

气相色谱质谱联用仪

7890B-5977A
ZY300

0.000028
mg/L

1,2,4-三氯苯
0.000027
mg/L

1,3,5-三氯苯
0.000030
mg/L

氨氮
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度

法（HJ 535-2009）
物联智能可见分光光度计

L3
ZY476 0.025 mg/L

氰化物
水质 氰化物的测定 异烟酸-巴比妥酸

分光光度法（HJ 484-2009）
紫外分光光度计 T9S ZY263 0.001 mg/L

硒

水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子

荧光法（HJ 694-2014）

数显控温石墨电热板

D450-D / 原子荧光光度计

AFS-9320 / 原子荧光光度

计 Kylin-S13 / DK-98-IIA
电热恒温水浴锅 ZY543

ZY221-1 /
ZY330 /
ZY448

0.4 μg/L

砷 0.3 μg/L

汞 0.04 μg/L

锑 0.2 μg/L

溶解氧
水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ

506-2009）
溶解氧测试仪 JPB-607A ZY515 /

甲醛
水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度

法（HJ 601-2011）

紫外分光光度计 T9S / 电

热恒温水浴锅 DK～98～
IIA

ZY263 /
ZY342

0.05 mg/L

石油类
水质 石油类的测定 紫外分光光度法

（试行）（HJ 970-2018）
全自动紫外分光测油仪

RN302
ZY385 0.01 mg/L
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监测指标 标准名称及来源 仪器名称、型号
仪器设备

内部编号
方法检出限

硝基苯

水质 硝基苯类化合物的测定 气相色

谱-质谱法 固相萃取（HJ 716-2014）
气相色谱质谱联用仪

7890B-5977A
ZY300

0.00004 mg/L

对-二硝基苯 0.00005 mg/L

间-二硝基苯 0.00005 mg/L

邻-二硝基苯 0.00005 mg/L

邻-硝基氯苯 0.00004 mg/L

间-硝基氯苯 0.00004 mg/L

对-硝基氯苯 0.00004 mg/L

硫化物
水质 硫化物的测定 气相分子吸收光

谱法（HJ 200-2023）
气相分子吸收光谱仪

GMA3386
ZY295 0.005 mg/L

铁 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光

光度法（GB 11911-89）

进口石墨炉原子吸收分光

光度计 AAS ZEEnit 700
plus

ZY202
0.03 mg/L

锰 0.01 mg/L

阴离子表面

活性剂

水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲

蓝分光光度法（GB 7494-87）
全自动阴离子表面活性剂

分析仪 顺昕 3100
ZY480 0.05 mg/L

阿特拉津
水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱

法（HJ 587-2010）
高效液相色谱仪 Alliance

E2695
ZY247 0.00008 mg/L

高锰酸盐指

数

水质 高锰酸盐指数的测定（GB
11892-89）

酸碱滴定管 25ml / 电热恒

温水浴锅 DK-98-ⅡA

ZY561 /
ZY265 /
ZY264

0.5 mg/L

邻苯二甲酸

二丁酯
生活饮用水标准检验方法 第 8部分：

有机物指标（半挥发性有机物 附录 B
固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发

性有机物）（GB/T 5750.8-2023）

气相色谱质谱联用仪

7890B-5977A
ZY300

0.00051 mg/L

邻苯二甲酸

二(2-乙基己

基)酯
0.00051 mg/L

林丹

生活饮用水标准检验方法 第 9部分：

农药指标（4.1 滴滴涕 毛细管柱气相色

谱法，6.1 林丹 毛细管柱气相色谱法）

（GB/T 5750.9-2023）

气相色谱仪 7890B
（G3440B）

ZY298

0.00001 mg/L

p,p’-DDE 0.00002 mg/L

p,p’-DDD 0.00002 mg/L

p,p’-DDT 0.00002 mg/L

o,p’-DDT 0.00002 mg/L
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4样品测试结果

测试结果见表 3。

表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

pH 溶解氧
高锰酸盐

指数

化学需氧

量

五日生化

需氧量
氨氮 总磷 总氮 铜

无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L μg/L

1
安远县备用水源永

镇水库
GZ250701085 8.8 8.35 2.2 4L 1.4 0.059 0.01L 0.87 0.50

2
安远县水厂（艾坝水

库）
GZ250701091 8.4 7.29 2.0 4L 1.3 0.058 0.01 0.48 0.42

3
崇义县水厂（长河坝

水库）
GZ250701092 7.2 6.01 1.3 4L 0.9 0.116 0.02 0.95 1.26

4 大余县水厂（章江） GZ250701093 7.3 7.15 1.7 4L 0.9 0.080 0.02 0.83 0.72

5
定南县水厂（礼亨水

库）
GZ250701094 8.8 7.53 3.6 11 0.7 0.116 0.02 0.31 0.38

6
赣县水厂（规划）（贡

江）
GZ250701095 7.7 6.86 1.9 6 0.6 0.062 0.07 1.32 1.69

7
会昌县水厂（石壁坑

水库）
GZ250701096 8.7 7.67 2.3 6 1.2 0.051 0.01L 0.19 0.56

8 龙南县水厂（桃江） GZ250701097 7.5 7.00 1.5 6 0.7 0.077 0.04 1.00 0.93

9 龙南县石峡山水厂 GZ250701098 8.2 7.89 1.3 4L 0.7 0.057 0.01 0.36 0.40

10
南康区水厂（章惠

渠）
GZ250701099 7.3 6.22 2.2 6 0.5L 0.230 0.09 1.41 1.91

11 宁都县第二水厂 GZ250701100 8.1 7.15 2.1 9 0.9 0.098 0.06 1.22 0.85



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 7 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

锌 氟化物 硒 砷 汞 镉 六价铬 铅 氰化物

μg/L mg/L μg/L μg/L μg/L μg/L mg/L μg/L mg/L

1
安远县备用水源永

镇水库
GZ250701085 1.48 0.084 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

2
安远县水厂（艾坝水

库）
GZ250701091 1.88 0.084 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

3
崇义县水厂（长河坝

水库）
GZ250701092 2.12 0.163 0.4L 2.3 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

4 大余县水厂（章江） GZ250701093 2.56 0.169 0.4L 1.3 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

5
定南县水厂（礼亨水

库）
GZ250701094 1.50 0.204 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

6
赣县水厂（规划）（贡

江）
GZ250701095 2.01 0.286 0.4L 1.4 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

7
会昌县水厂（石壁坑

水库）
GZ250701096 2.60 0.259 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

8 龙南县水厂（桃江） GZ250701097 4.22 0.160 0.4L 1.1 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

9 龙南县石峡山水厂 GZ250701098 2.12 0.098 0.4L 0.5 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

10
南康区水厂（章惠

渠）
GZ250701099 3.14 0.403 0.4L 9.7 0.04L 0.05L 0.004L 0.13 0.001L

11 宁都县第二水厂 GZ250701100 2.82 0.339 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 8 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

挥发酚 石油类
阴离子表

面活性剂
硫化物

粪大肠菌

群
硫酸盐 氯化物 铁 锰

mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/L mg/L mg/L mg/L mg/L

1
安远县备用水源永

镇水库
GZ250701085 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 8.0×102 6.06 1.59 0.03L 0.01L

2
安远县水厂（艾坝水

库）
GZ250701091 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 1.7×103 1.53 0.899 0.03L 0.01L

3
崇义县水厂（长河坝

水库）
GZ250701092 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 1.5×103 3.94 1.12 0.03L 0.01L

4 大余县水厂（章江） GZ250701093 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 2.0×104 2.16 1.29 0.03L 0.01L

5
定南县水厂（礼亨水

库）
GZ250701094 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 1.1×104 2.85 1.61 0.03L 0.01L

6
赣县水厂（规划）（贡

江）
GZ250701095 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 1.6×104 11.2 6.93 0.03L 0.01L

7
会昌县水厂（石壁坑

水库）
GZ250701096 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 2.8×103 1.71 1.17 0.03L 0.01L

8 龙南县水厂（桃江） GZ250701097 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 2.4×104 9.90 28.3 0.03L 0.01L

9 龙南县石峡山水厂 GZ250701098 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 8.2×103 1.84 1.62 0.03 0.01L

10
南康区水厂（章惠

渠）
GZ250701099 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 2.0×104 8.90 5.79 0.09 0.01L

11 宁都县第二水厂 GZ250701100 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 2.4×104 3.94 6.70 0.03 0.01L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 9 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

三氯甲烷 四氯化碳 三氯乙烯 四氯乙烯 苯乙烯 甲醛 苯 甲苯 乙苯

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

1
安远县备用水源永

镇水库
GZ250701085 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

2
安远县水厂（艾坝水

库）
GZ250701091 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

3
崇义县水厂（长河坝

水库）
GZ250701092 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

4 大余县水厂（章江） GZ250701093 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

5
定南县水厂（礼亨水

库）
GZ250701094 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

6
赣县水厂（规划）（贡

江）
GZ250701095 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

7
会昌县水厂（石壁坑

水库）
GZ250701096 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

8 龙南县水厂（桃江） GZ250701097 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

9 龙南县石峡山水厂 GZ250701098 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

10
南康区水厂（章惠

渠）
GZ250701099 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

11 宁都县第二水厂 GZ250701100 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 10 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

异丙苯 氯苯 1,2-二氯苯 1,4-二氯苯 硝基苯
邻苯二甲

酸二丁酯
林丹 阿特拉津

苯并（a）
芘

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

1
安远县备用水源永

镇水库
GZ250701085 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

2
安远县水厂（艾坝水

库）
GZ250701091 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

3
崇义县水厂（长河坝

水库）
GZ250701092 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

4 大余县水厂（章江） GZ250701093 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

5
定南县水厂（礼亨水

库）
GZ250701094 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

6
赣县水厂（规划）（贡

江）
GZ250701095 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

7
会昌县水厂（石壁坑

水库）
GZ250701096 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

8 龙南县水厂（桃江） GZ250701097 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

9 龙南县石峡山水厂 GZ250701098 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

10
南康区水厂（章惠

渠）
GZ250701099 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

11 宁都县第二水厂 GZ250701100 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 11 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

钼 钴 铍 硼 锑 镍 钡 钒 铊

μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L

1
安远县备用水源永

镇水库
GZ250701085 0.24 0.03L 0.04L 2.12 0.2L 0.20 10.4 0.16 0.04

2
安远县水厂（艾坝水

库）
GZ250701091 0.18 0.03L 0.04L 1.62 0.2L 0.10 12.4 0.24 0.02L

3
崇义县水厂（长河坝

水库）
GZ250701092 2.18 0.03L 0.04L 3.15 0.2 0.16 18.3 0.40 0.04

4 大余县水厂（章江） GZ250701093 3.18 0.03 0.04L 3.59 0.3 0.20 10.6 0.47 0.03

5
定南县水厂（礼亨水

库）
GZ250701094 0.68 0.04 0.04L 2.07 0.2L 0.06 6.98 0.74 0.04

6
赣县水厂（规划）（贡

江）
GZ250701095 1.70 0.05 0.04L 12.0 0.2L 0.50 20.0 0.79 0.05

7
会昌县水厂（石壁坑

水库）
GZ250701096 0.40 0.03L 0.04L 2.06 0.3 0.10 1.64 0.16 0.03

8 龙南县水厂（桃江） GZ250701097 2.11 0.04 0.04L 17.5 0.2L 0.56 27.6 0.58 0.04

9 龙南县石峡山水厂 GZ250701098 0.15 0.04 0.04L 1.35 0.2L 0.19 8.75 0.37 0.02L

10
南康区水厂（章惠

渠）
GZ250701099 19.8 0.07 0.04L 8.41 0.2L 0.44 16.3 0.70 0.05

11 宁都县第二水厂 GZ250701100 0.88 0.03 0.04L 2.44 0.2L 0.13 6.67 0.32 0.05



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 12 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

1,2,3-三氯

苯

1,2,4-三氯

苯

1,3,5-三氯

苯

对-二硝基

苯

间-二硝基

苯

邻-二硝基

苯

邻-硝基氯

苯

间-硝基氯

苯

对-硝基氯

苯

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

1
安远县备用水源永

镇水库
GZ250701085 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

2
安远县水厂（艾坝水

库）
GZ250701091 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

3
崇义县水厂（长河坝

水库）
GZ250701092 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

4 大余县水厂（章江） GZ250701093 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

5
定南县水厂（礼亨水

库）
GZ250701094 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

6
赣县水厂（规划）（贡

江）
GZ250701095 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

7
会昌县水厂（石壁坑

水库）
GZ250701096 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

8 龙南县水厂（桃江） GZ250701097 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

9 龙南县石峡山水厂 GZ250701098 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

10
南康区水厂（章惠

渠）
GZ250701099 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

11 宁都县第二水厂 GZ250701100 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 13 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

硝酸盐氮
间、对-二甲

苯
邻-二甲苯 叶绿素 a p,p’-DDE p,p’-DDD

邻苯二甲

酸二(2-乙
基己基)酯

p,p’-DDT o,p’-DDT

mg/L mg/L mg/L μg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

1
安远县备用水源永

镇水库
GZ250701085 0.764 5×10-4L 2×10-4L 11 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

2
安远县水厂（艾坝水

库）
GZ250701091 0.320 5×10-4L 2×10-4L 6 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

3
崇义县水厂（长河坝

水库）
GZ250701092 0.852 5×10-4L 2×10-4L 2L 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

4 大余县水厂（章江） GZ250701093 0.644 5×10-4L 2×10-4L 3 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

5
定南县水厂（礼亨水

库）
GZ250701094 0.016L 5×10-4L 2×10-4L 20 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

6
赣县水厂（规划）（贡

江）
GZ250701095 1.12 5×10-4L 2×10-4L 3 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

7
会昌县水厂（石壁坑

水库）
GZ250701096 0.016L 5×10-4L 2×10-4L 3 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

8 龙南县水厂（桃江） GZ250701097 0.875 5×10-4L 2×10-4L 2L 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

9 龙南县石峡山水厂 GZ250701098 0.315 5×10-4L 2×10-4L 3 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

10
南康区水厂（章惠

渠）
GZ250701099 1.17 5×10-4L 2×10-4L 2L 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

11 宁都县第二水厂 GZ250701100 0.379 5×10-4L 2×10-4L 4 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 14 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

pH 溶解氧
高锰酸盐

指数

化学需氧

量

五日生化

需氧量
氨氮 总磷 总氮 铜

无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L μg/L

12
全南县水厂（武坊山

水库）
GZ250701101 8.0 8.07 2.9 4L 1.0 0.058 0.02 0.17 0.50

13
全南县水厂（龙兴水

库）
GZ250701102 8.1 7.31 2.1 4L 0.5L 0.045 0.01 0.30 0.55

14
瑞金市水厂（陈石水

库）
GZ250701103 8.5 7.56 4.4 14 2.4 0.039 0.04 0.32 0.72

15
瑞金市水厂（南华水

库）
GZ250701104 8.3 7.67 2.3 5 1.1 0.068 0.01 0.30 0.55

16 上犹县南河水库 GZ250701105 7.9 7.16 1.5 5 1.0 0.036 0.01L 0.52 1.00

17 石城县水厂（琴江） GZ250701106 7.7 6.40 2.7 5 1.2 0.149 0.07 0.81 0.58

18 信丰县第二水厂 GZ250701107 8.6 7.77 2.9 8 2.0 0.059 0.01 0.18 0.77

19
兴国县支水厂（长冈

水库）
GZ250701108 8.6 8.55 3.2 14 0.6 0.057 0.01L 0.23 0.83

20
寻乌县太湖水库水

源地
GZ250701109 7.7 7.16 1.5 4L 0.8 0.036 0.01 0.18 0.37

21
寻乌县水厂（九曲湾

水库）
GZ250701110 7.7 7.13 1.8 4L 0.7 0.059 0.02 1.47 0.42

22 于都县窑塘水厂 GZ250701111 8.2 7.52 1.9 12 1.0 0.064 0.07 0.83 1.16

23
于都县贡江南区水

厂（第三水厂）
GZ250701112 7.4 6.68 2.8 12 1.5 0.080 0.08 1.71 2.86



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 15 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

锌 氟化物 硒 砷 汞 镉 六价铬 铅 氰化物

μg/L mg/L μg/L μg/L μg/L μg/L mg/L μg/L mg/L

12
全南县水厂（武坊山

水库）
GZ250701101 1.33 0.048 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

13
全南县水厂（龙兴水

库）
GZ250701102 2.31 0.122 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

14
瑞金市水厂（陈石水

库）
GZ250701103 1.99 0.079 0.4L 1.8 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

15
瑞金市水厂（南华水

库）
GZ250701104 1.98 0.080 0.4L 0.6 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

16 上犹县南河水库 GZ250701105 2.19 0.311 0.4L 3.2 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

17 石城县水厂（琴江） GZ250701106 1.80 0.220 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

18 信丰县第二水厂 GZ250701107 1.65 0.114 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

19
兴国县支水厂（长冈

水库）
GZ250701108 1.32 0.561 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

20
寻乌县太湖水库水

源地
GZ250701109 1.84 0.119 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

21
寻乌县水厂（九曲湾

水库）
GZ250701110 2.20 0.264 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

22 于都县窑塘水厂 GZ250701111 2.02 0.284 0.4L 0.8 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

23
于都县贡江南区水

厂（第三水厂）
GZ250701112 1.98 0.268 0.4L 1.5 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 16 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

挥发酚 石油类
阴离子表

面活性剂
硫化物

粪大肠菌

群
硫酸盐 氯化物 铁 锰

mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/L mg/L mg/L mg/L mg/L

12
全南县水厂（武坊山

水库）
GZ250701101 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 6.1×103 1.12 0.872 0.05 0.01L

13
全南县水厂（龙兴水

库）
GZ250701102 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 5.8×103 1.53 1.25 0.06 0.01L

14
瑞金市水厂（陈石水

库）
GZ250701103 7×10-4 0.01L 0.05L 0.005L 1.1×104 2.07 1.88 0.04 0.01L

15
瑞金市水厂（南华水

库）
GZ250701104 4×10-4 0.01L 0.05L 0.005L 2.0×104 2.01 1.50 0.07 0.01L

16 上犹县南河水库 GZ250701105 9×10-4 0.01L 0.05L 0.005L 2.4×104 9.32 6.49 0.05 0.01L

17 石城县水厂（琴江） GZ250701106 4×10-4 0.01L 0.05L 0.005L 2.4×104 2.27 5.08 0.06 0.01L

18 信丰县第二水厂 GZ250701107 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 7.7×103 3.28 1.50 0.06 0.01L

19
兴国县支水厂（长冈

水库）
GZ250701108 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 74 8.20 4.71 0.05 0.01L

20
寻乌县太湖水库水

源地
GZ250701109 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 2.4×104 2.01 0.990 0.06 0.01L

21
寻乌县水厂（九曲湾

水库）
GZ250701110 3×10-4L 0.01L 0.05L 0.005L 2.4×104 2.22 1.40 0.08 0.01L

22 于都县窑塘水厂 GZ250701111 7×10-4 0.01L 0.05L 0.005L 4.1×103 7.82 5.64 0.07 0.01L

23
于都县贡江南区水

厂（第三水厂）
GZ250701112 4×10-4 0.01L 0.05L 0.005L 7.7×103 13.3 9.20 0.08 0.01L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 17 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

三氯甲烷 四氯化碳 三氯乙烯 四氯乙烯 苯乙烯 甲醛 苯 甲苯 乙苯

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

12
全南县水厂（武坊山

水库）
GZ250701101 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

13
全南县水厂（龙兴水

库）
GZ250701102 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

14
瑞金市水厂（陈石水

库）
GZ250701103 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

15
瑞金市水厂（南华水

库）
GZ250701104 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

16 上犹县南河水库 GZ250701105 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

17 石城县水厂（琴江） GZ250701106 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

18 信丰县第二水厂 GZ250701107 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

19
兴国县支水厂（长冈

水库）
GZ250701108 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

20
寻乌县太湖水库水

源地
GZ250701109 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

21
寻乌县水厂（九曲湾

水库）
GZ250701110 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

22 于都县窑塘水厂 GZ250701111 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

23
于都县贡江南区水

厂（第三水厂）
GZ250701112 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 18 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

异丙苯 氯苯 1,2-二氯苯 1,4-二氯苯 硝基苯
邻苯二甲

酸二丁酯
林丹 阿特拉津

苯并（a）
芘

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

12
全南县水厂（武坊山

水库）
GZ250701101 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

13
全南县水厂（龙兴水

库）
GZ250701102 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

14
瑞金市水厂（陈石水

库）
GZ250701103 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

15
瑞金市水厂（南华水

库）
GZ250701104 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

16 上犹县南河水库 GZ250701105 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

17 石城县水厂（琴江） GZ250701106 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

18 信丰县第二水厂 GZ250701107 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

19
兴国县支水厂（长冈

水库）
GZ250701108 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

20
寻乌县太湖水库水

源地
GZ250701109 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

21
寻乌县水厂（九曲湾

水库）
GZ250701110 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

22 于都县窑塘水厂 GZ250701111 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

23
于都县贡江南区水

厂（第三水厂）
GZ250701112 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 19 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

钼 钴 铍 硼 锑 镍 钡 钒 铊

μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L

12
全南县水厂（武坊山

水库）
GZ250701101 0.06L 0.07 0.04L 1.91 0.2L 0.25 4.75 0.30 0.02L

13
全南县水厂（龙兴水

库）
GZ250701102 0.14 0.03L 0.04L 2.47 0.2 0.24 6.49 0.18 0.02

14
瑞金市水厂（陈石水

库）
GZ250701103 0.39 0.05 0.04L 2.88 0.2L 0.17 16.3 0.17 0.02L

15
瑞金市水厂（南华水

库）
GZ250701104 0.13 0.04 0.04L 2.47 0.2L 0.24 12.1 0.16 0.02L

16 上犹县南河水库 GZ250701105 3.62 0.03L 0.04L 4.35 0.5 0.81 12.3 0.38 0.04

17 石城县水厂（琴江） GZ250701106 0.67 0.05 0.04L 2.84 0.2L 0.15 12.9 0.44 0.03

18 信丰县第二水厂 GZ250701107 0.32 0.04 0.04L 3.81 0.2L 0.45 14.9 0.18 0.02L

19
兴国县支水厂（长冈

水库）
GZ250701108 2.12 0.04 0.04L 2.87 0.2L 0.26 14.9 0.48 0.04

20
寻乌县太湖水库水

源地
GZ250701109 0.28 0.03L 0.04L 1.25L 0.3 0.11 4.43 0.13 0.02

21
寻乌县水厂（九曲湾

水库）
GZ250701110 0.40 0.03L 0.04L 1.25L 0.5 0.11 14.0 0.38 0.04

22 于都县窑塘水厂 GZ250701111 1.16 0.06 0.04L 6.08 0.2L 0.27 16.5 0.83 0.04

23
于都县贡江南区水

厂（第三水厂）
GZ250701112 1.43 0.05 0.04L 9.73 0.2L 0.57 23.0 0.76 0.05



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 20 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

1,2,3-三氯

苯

1,2,4-三氯

苯

1,3,5-三氯

苯

对-二硝基

苯

间-二硝基

苯

邻-二硝基

苯

邻-硝基氯

苯

间-硝基氯

苯

对-硝基氯

苯

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

12
全南县水厂（武坊山

水库）
GZ250701101 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

13
全南县水厂（龙兴水

库）
GZ250701102 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

14
瑞金市水厂（陈石水

库）
GZ250701103 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

15
瑞金市水厂（南华水

库）
GZ250701104 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

16 上犹县南河水库 GZ250701105 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

17 石城县水厂（琴江） GZ250701106 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

18 信丰县第二水厂 GZ250701107 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

19
兴国县支水厂（长冈

水库）
GZ250701108 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

20
寻乌县太湖水库水

源地
GZ250701109 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

21
寻乌县水厂（九曲湾

水库）
GZ250701110 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

22 于都县窑塘水厂 GZ250701111 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

23
于都县贡江南区水

厂（第三水厂）
GZ250701112 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 21 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

硝酸盐氮
间、对-二甲

苯
邻-二甲苯 叶绿素 a p,p’-DDE p,p’-DDD

邻苯二甲

酸二(2-乙
基己基)酯

p,p’-DDT o,p’-DDT

mg/L mg/L mg/L μg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

12
全南县水厂（武坊山

水库）
GZ250701101 0.016L 5×10-4L 2×10-4L 8 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

13
全南县水厂（龙兴水

库）
GZ250701102 0.222 5×10-4L 2×10-4L 30 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

14
瑞金市水厂（陈石水

库）
GZ250701103 0.016L 5×10-4L 2×10-4L 6 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

15
瑞金市水厂（南华水

库）
GZ250701104 0.140 5×10-4L 2×10-4L 6 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

16 上犹县南河水库 GZ250701105 0.463 5×10-4L 2×10-4L 2L 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

17 石城县水厂（琴江） GZ250701106 0.335 5×10-4L 2×10-4L 30 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

18 信丰县第二水厂 GZ250701107 0.144 5×10-4L 2×10-4L 6 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

19
兴国县支水厂（长冈

水库）
GZ250701108 0.190 5×10-4L 2×10-4L 13 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

20
寻乌县太湖水库水

源地
GZ250701109 0.222 5×10-4L 2×10-4L 3 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

21
寻乌县水厂（九曲湾

水库）
GZ250701110 1.38 5×10-4L 2×10-4L 3 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

22 于都县窑塘水厂 GZ250701111 0.805 5×10-4L 2×10-4L 7 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

23
于都县贡江南区水

厂（第三水厂）
GZ250701112 1.62 5×10-4L 2×10-4L 6 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L



2025年三季度县级集中式生活饮用水源地监测 赣环监字（2025）第 GZ-LX090号

江西省生态环境监测中心 第 22 页 共 26 页 江西省赣州市章贡区贺兰山路 8 号

续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

pH 溶解氧
高锰酸盐

指数

化学需氧

量

五日生化

需氧量
氨氮 总磷 总氮 铜

无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L μg/L

24 宁都县第一水厂 GZ250701113 8.1 7.80 2.2 11 0.5 0.113 0.06 0.41 0.95

25
崇义县备用水源南

山口水库
GZ250701086 7.6 6.76 1.5 6 0.5L 0.051 0.01 1.01 0.56

序号 原样编号/点位名称 样品编号

锌 氟化物 硒 砷 汞 镉 六价铬 铅 氰化物

μg/L mg/L μg/L μg/L μg/L μg/L mg/L μg/L mg/L

24 宁都县第一水厂 GZ250701113 3.14 0.339 0.4L 0.3L 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

25
崇义县备用水源南

山口水库
GZ250701086 2.60 0.055 0.4L 0.4 0.04L 0.05L 0.004L 0.09L 0.001L

序号 原样编号/点位名称 样品编号

挥发酚 石油类
阴离子表

面活性剂
硫化物

粪大肠菌

群
硫酸盐 氯化物 铁 锰

mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/L mg/L mg/L mg/L mg/L

24 宁都县第一水厂 GZ250701113 4×10-4 0.01L 0.05L 0.005L 2.0×104 3.67 6.71 0.09 0.01L

25
崇义县备用水源南

山口水库
GZ250701086 3×10-4 0.01L 0.05L 0.005L 5.6×103 1.57 0.885 0.03L 0.01L
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续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

三氯甲烷 四氯化碳 三氯乙烯 四氯乙烯 苯乙烯 甲醛 苯 甲苯 乙苯

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

24 宁都县第一水厂 GZ250701113 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

25
崇义县备用水源南

山口水库
GZ250701086 4×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 2×10-4L 2×10-4L 0.05L 4×10-4L 3×10-4L 3×10-4L

序号 原样编号/点位名称 样品编号

异丙苯 氯苯 1,2-二氯苯 1,4-二氯苯 硝基苯
邻苯二甲

酸二丁酯
林丹 阿特拉津

苯并（a）
芘

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

24 宁都县第一水厂 GZ250701113 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

25
崇义县备用水源南

山口水库
GZ250701086 3×10-4L 2×10-4L 4×10-4L 4×10-4L 4×10-5L 5.1×10-4L 1×10-5L 8×10-5L 4×10-7L

序号 原样编号/点位名称 样品编号

钼 钴 铍 硼 锑 镍 钡 钒 铊

μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L

24 宁都县第一水厂 GZ250701113 0.94 0.03 0.04L 3.95 0.2L 0.13 7.09 0.35 0.05

25
崇义县备用水源南

山口水库
GZ250701086 0.20 0.03L 0.04L 2.51 0.4 0.29 20.1 0.10 0.02L
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续表 3 测试结果

序号 原样编号/点位名称 样品编号

1,2,3-三氯

苯

1,2,4-三氯

苯

1,3,5-三氯

苯

对-二硝基

苯

间-二硝基

苯

邻-二硝基

苯

邻-硝基氯

苯

间-硝基氯

苯

对-硝基氯

苯

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

24 宁都县第一水厂 GZ250701113 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

25
崇义县备用水源南

山口水库
GZ250701086 2.8×10-5L 2.7×10-5L 3.0×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 5×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L

序号 原样编号/点位名称 样品编号

硝酸盐氮
间、对-二甲

苯
邻-二甲苯 叶绿素 a p,p’-DDE p,p’-DDD

邻苯二甲

酸二(2-乙
基己基)酯

p,p’-DDT o,p’-DDT

mg/L mg/L mg/L μg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

24 宁都县第一水厂 GZ250701113 0.389 5×10-4L 2×10-4L 5 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

25
崇义县备用水源南

山口水库
GZ250701086 0.884 5×10-4L 2×10-4L 5 2×10-5L 2×10-5L 5.1×10-4L 2×10-5L 2×10-5L

注：“L”为低于表 2中的方法检出限。
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表 4 点位信息

序号 原样编号/点位名称 样品编号 经度（度） 纬度（度） 水深(m) 水面宽度(m)

1
安远县备用水源永

镇水库
GZ250701085 115.2571 25.1089 40 100

2
安远县水厂（艾坝水

库）
GZ250701091 115.4538 25.0681 55 120

3
崇义县水厂（长河坝

水库）
GZ250701092 114.2644 25.6089 20 200

4 大余县水厂（章江） GZ250701093 114.3066 25.3948 1 6

5
定南县水厂（礼亨水

库）
GZ250701094 115.0064 24.7963 20 118

6
赣县水厂（规划）（贡

江）
GZ250701095 115.0591 25.8956 / /

7
会昌县水厂（石壁坑

水库）
GZ250701096 115.8134 25.5715 30 80

8 龙南县水厂（桃江） GZ250701097 114.7800 24.8984 2 26

9 龙南县石峡山水厂 GZ250701098 114.8463 24.9312 9 30

10
南康区水厂（章惠

渠）
GZ250701099 114.7273 25.6292 2 80

11 宁都县第二水厂 GZ250701100 116.0305 26.5258 3 25
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续表 4 点位信息

序号 原样编号/点位名称 样品编号 经度（度） 纬度（度） 水深(m) 水面宽度(m)

12 全南县水厂（武坊山水库） GZ250701101 114.5189 24.8268 2.3 50

13 全南县水厂（龙兴水库） GZ250701102 114.5199 24.6961 3 70

14 瑞金市水厂（陈石水库） GZ250701103 116.1625 26.0149 30 112

15 瑞金市水厂（南华水库） GZ250701104 116.0342 25.8450 18 98

16 上犹县南河水库 GZ250701105 114.5011 25.7971 20 400

17 石城县水厂（琴江） GZ250701106 116.3967 26.3913 / /

18 信丰县第二水厂 GZ250701107 115.1666 25.3214 / /

19 兴国县支水厂（长冈水库） GZ250701108 115.4471 26.3314 30 200

20 寻乌县太湖水库水源地 GZ250701109 115.6126 25.1476 10 30

21 寻乌县水厂（九曲湾水库） GZ250701110 115.5926 25.0043 15 35

22 于都县窑塘水厂 GZ250701111 115.4248 26.0039 9 305

23
于都县贡江南区水厂（第三

水厂）
GZ250701112 115.4634 25.9709 10 412

24 宁都县第一水厂 GZ250701113 116.0267 26.4972 2 25

25 崇义县备用水源南山口水库 GZ250701086 114.2944 25.6617 30 150

报告编制 复核 审核 签发

日 期 2025.07.24 日期 2025.07.24 日期 2025.07.24 日期 2025.07.26

（检验检测专用章）
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